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        Entrada de energia para 2 clientes

sem escala
    Rua José Sponchiado, s/nº - Gaurama/RS
            Prefeitura Municipal de Gaurama

4#35mm² 
cabo unipolar

Ø20mm x 2400mm
Haste Cooperweld

Condutor de cobre

0,26

N XXX

1#10mm²
Ø 1/2"

0,5
2

1x63A/5kA 

2#16mm² 
cabo unipolar

 ponto de fixação do eletroduto
abraçadeira de aço zincado

2#16mm²
Ø 1"

4#35mm²
Ø 2"

PAREDE

1#10mm²
Ø 1/2"

segue para 
CD interno

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL 

PAREDE

 com ancoragem na parede

1#10mm²
Ø 1/2"

1,5
0

olhal para amarração

 DPS

20kA

AP 01

DPS 20kA

3x100A/5kA

3xDPS 20kA

0,26

isolador tipo roldana

5,5
0

0,3
0

Saída 2
Saída 1

 DPS

20kA

 DPS

20kA

 DPS

20kA

0,26
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